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L MEMORIA DESCRIPTIVA

La obra consistira en la remocién de todos los materiales equipos e instalaciones eléctricas
correspondientes a las funciones de acometida eléctrica al edificio, tableros de medicién,
gabinetes de elementos de mando y proteccidn, cableados, soportes, etc. que se
encuentren colocados exteriormente o empotrados, que manifiesten su presencia hacia el
frente del edificio, alterando la continuidad de las superficies o sus terminaciones
superficiales y molduras.

Cambiar la ubicacién fisica de la acometida mencionada con todos los elementos necesarios
al frente del edificio ubicado sobre la calle Rivadavia 2037.

Construir las instalaciones necesarias para vincular la nueva acometida con el tablero
general del edificio, cuya ubicacion se describe en los planos que forman parte del presente
pliego de especificaciones técnicas.

Para permitir el traslado de la acometida que actualmente alimenta al edificio en cuestion, se
debera ejecutar una obra de red eléctrica que permita mantener la alimentacién del fluido al
edificio, desde la misma red de distribucién de la cual depende actualmente. Para ello, forma
parte del presente pliego, el proyecto N° 19208 de EMSA, en el cual se especifican las obras
a ejecutarse con el fin especifico.
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! PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA CONCURSO
DE PRECIOS

1.- El presente Pliego tiene por objeto establecer las bases y condiciones generales que
regiran el llamado a Concurso de Precios para la contratacion y ejecucién de las obras

publicas a cargo del Poder Judicial de la Provincia de Misiones, el que se completara con los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, Técnicas y Anexos.

2.- El sistema de contratacién sera establecido en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares. Se regira por la Ley X N° 4 D.D.J.J. (antes Ley 83 de Obras Publicas) y su
reglamentacién vigente. Los casos no previstos en el presente pliego se resolveran por

aplicacion de la ley de obras publicas, y en caso de no estar prevista en la misma por
aplicacion de los Principios generales del Derecho Administrativo.

3.- Presentacion de las Propuestas: Las propuestas seran presentadas, en sobre

correctamente cerrado (puede ser lacrado o con cinta adhesiva que no permita faciimente su
apertura) en todas sus solapas, en la Mesa de Entradas de la Direccién de Administracion
del Poder Judicial, sito en calle Rivadavia N° 2.041 (ex 417) de la ciudad de Posadas,
Provincia de Misiones, hasta el dia y hora indicados como méaximo para la recepcién de las
ofertas. Una vez vencido el plazo de presentacién no seran admitidas mas ofertas.

La presentacion de la propuesta implica que los oferentes han estudiado cuidadosamente
los documentos de la licitacion y obtenido informes de caracter local, como ser los
materiales y mano de obra que se pueda conseguir en el lugar y cualquier otro dato que
pueda influir en |la determinacion del precio.

3.1.- El concurso se efectuara por el sistema de sobre unico, consecuentemente la
documentacién debera entregarse contenida en un sobre u otro contenedor cerrado, en
cuya parte exterior y en forma clara y precisa debera mencionarse el Concurso al que
concurre. Este sobre debera contener: 1) Carpeta de Antecedentes, 2) Carpeta con los
Pliegos de Bases y Condiciones completos, sus anexos y aclaraciones y 3) Sobre
conteniendo Oferta econémica.

3.1.1.- La Carpeta de Antecedentes con la documentacion del oferente debera detallar:
3.1.2.- Persona Fisica: Escrito indicando Razén Social, Nombre y Apellido del oferente y/o
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apoderado legal con indicacién del domicilio legal constituido en la ciudad de Posadas,
Provincia de Misiones, Nombre y Apellido del representante técnico de la empresa y
documento que acredite la vigencia de la matricula profesional, al mes de la apertura, en el
Colegio/Consejo Profesional respectivo.

3.1.3.- Persona Juridica: El oferente deberd presentar Contancia de Inscripcién en el
Registro Publico de Comercio u Organismo de Control correspondiente y Copia del Contrato
constitutivo o Estatuto Social y sus modificatorias, si las hubiere, poderes concedidos y toda
otra documentacion que acredite fehacientemente el caracter que revisten las personas que
firman las fojas que integran la presentacion y su habilitacién para presentarse al Concurso
de Precios. El oferente debera indicar el domicilio legal constituido en la ciudad de Posadas,
Provincia de Misiones, Nombre y Apellido del representante técnico de la empresa,
documento que acredite la vigencia de la matricula, al mes de la apertura, en el
Colegio/Consejo Profesional correspondiente.

3.1.4.- Declaracién de constitucion de domicilio legal del representante técnico del oferente
en la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones.

3.1.5.- Formulario SR-349 "Certificado Fiscal para Contratar" en original y duplicado segun
Resolucién 08/2010 de la Direccién General de Rentas de la Provincia de Misiones.

3.1.6.- Formulario vigente al momento de la apertura, del "Certificado Fiscal para contratar”
(R.G. N° 135/98 y RG. 1814/2005 AFIP).

3.1.7.- Certificacion expedida por AFIP de Inscripcion en el Registro de Empleadores.

3.1.8.- Declaracién Jurada de conocimiento de antecedentes y emplazamiento de la obra.
3.1.9.- Declaracién que para cualquier cuestion judicial que se suscite, se acepta la
Jurisdiccién de la Justicia Ordinaria de la Primera Circunscripcion Judicial de la Provincia de
Misiones, renunciando expresamente a toda otra jurisdiccion.

3.1.10.- Declaracion Jurada del oferente o su representante legal, en la que exprese que la
empresa no posee antecedentes penales y/o judiciales como asi también reclamos
administrativos pendientes en contra del Estado Provincial y/o que involucren la
responsabilidad del Poder Judicial.

En caso de omision de los tres ultimos requisitos detallados, debera el oferente cumplirios
en el plazo de 48 hs. desde el acto de apertura, sin necesidad de intimacion, dejandose la

respectiva constancia en el Acta. De persistir el incumplimiento se desestimara la oferta.
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3.1.11.- La Garantia de mantenimiento de oferta se fija en el Uno por ciento (1%) del
Presupuesto oficial de la obra, mediante Depésito en el Banco Macro Misiones, a la orden
del Poder Judicial de la Provincia de Misiones cuenta 30010000000939/7 o Fianza Bancaria
de la Republica Argentina o Titulos Nacionales, Provinciales o Péliza de Seguros de
cauccion, con una validez minima de Sesenta (60) dias corridos a partir del acto de apertura.
3.2.- Una Carpeta conteniendo los Pliegos de Bases y Condiciones completos del Concurso
de Precios, Anexos y Aclaraciones y toda otra documentacion con cada una de las hojas
firmadas y selladas por el oferente y su representante técnico.

3.3.- Un sobre debidamente cerrado (puede ser lacrado o con cinta adhesiva que no permita
faciimente su apertura) conteniendo la cotizacién de la oferta econémica y en cuyo exterior
se indicara el Concurso al que se presenta.

La oferta debera presentarse en Planilla Tipo fijada por la reparticion, en original, con letra
imprenta legible, con la firma del oferente y del representante técnico. Los porcentajes de
variacion seran consignados en letras y nlmeros hasta dos decimales. Si hubieran
divergencias entre uno y otro se tomara como definitivo el valor que figura en letras.

Los precios de la cotizacién deberan incluir todos los costos para la realizacién de los
trabajos, incluida mano de obra, materiales, transporte, impuestos, habilitaciones y
mantenimiento de las obras hasta la recepcién definitiva. La fecha de consideracion de los
mismos sera al mes anterior a la presentacion de la oferta.

3.4.- La empresa oferente presentara con la oferta econémica la siguiente documentacion, la
cual no es excluyente:

3.4.1.- Detalles de las obras ejecutadas por el oferente en la Provincia de Misiones durante
el ultimo afio.

3.4.2.- Nombres de Bancos y CBU de cuentas a nombre del oferente. Domicilio real,
numeros telefénicos y correo electrénico del oferente o su representante legal.

3.4.3.- Muestras: La exigencia de presentar muestras se determinara en el pliego de
condiciones particulares, en su defecto sera optativa su presentacién. Si se exigiere la
presentacion debe hacerse juntamente con la oferta o hasta el momento de la apertura de
las mismas. Se otorgara recibo de las muestras presentadas con anterioridad al acto de
apertura el que debe acompariarse a la oferta. Las que seran entregadas libre de gasto, en
el lugar que indique el Poder Judicial. Las muestras correspondientes a ofertas no
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aceptadas, deberan ser retiradas dentro de los diez dias de la comunicacion pertinente,
vencido dicho plazo pasaran a ser propiedad del Poder Judicial sin cargo. Las que
correspondan a los elementos adjudicados quedaran en poder de la Administracién para su
control y el de las entregas posteriores, salvo que el valor o las caracteristicas de las
mismas no permitiesen su retencion, de lo que debera dejarse expresa constancia en la
propuesta. Los proponentes no tendran derecho a reclamo alguno por deterioro o
destruccion total de las muestras, a raiz de los andlisis o experimentos a que hayan sido
sometidas.

4.- Consultas y Modificaciones: Todo adquirente del Pliego que considere que existen

discrepancias u omisiones en la documentacion licitatoria o en la informacion suministrada, o
que pueda tener dudas respecto a los requerimientos y/o alcances del Concurso, podra
requerir aclaracién por escrito a la Autoridad de Aplicacion. Estos pedidos de aclaracion
deberan ser redactados en forma clara y precisa y seran presentados en la mesa de
Entradas de la Direccion de Administracién, con no menos de 10 (diez) dias corridos de
anticipacion a la fecha de Apertura de las Ofertas. Tales requerimientos seran contestados
por la Administracién, antes de los 5 (cinco) dias corridos previos a la Apertura de las
Ofertas, notificandose la decisién al requirente y a cada uno de los adquirentes, en el
domicilio legal constituido al momento de adquirir los pliegos.

5.- Apertura de las ofertas: Las ofertas seran abiertas y leidas en acto publico, en lugar, dia
y hora fijados por la Reparticién, ante los funcionarios competentes y los interesados que
concurran. Si el dia sefialado para la apertura de las propuestas fuera declarado feriado, el
acto se realizara a la misma hora del primer dia habil subsiguiente.

De todo lo actuado se labrara acta en la que se detallaran las propuestas numeradas por
orden de apertura, el importe de las mismas y el monto y forma de los depésitos de garantia.
El acta sera leida y suscripta por los funcionarios autorizantes y los oferentes que deseen
hacerlo.

6.- Impugnaciones: Antes de procederse a la apertura de las propuestas podran los
interesados pedir o formular aclaraciones relacionadas con el acto, pero iniciada dicha
apertura no se admitira interrupcién alguna. Dentro del plazo de Cinco (5) dias habiles
administrativos a partir del acto de apertura los Oferentes podran formular impugnaciones a
las ofertas, por escrito y fundadamente, con tantas copias como impugnados haya. De las
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impugnaciones se dara traslado al impugnado/s por dos (2) dias habiles administrativos a
partir de la notificacion. En ningun caso se abriran a prueba las impugnaciones y traslados
producidos.

La Autoridad de Aplicacion, dec.idiré sobre las impugnaciones recibidas, previo dictamen de
la Direccion de Asuntos Juridicos del Superior Tribunal de Justicia. La decisién no sera
recurrible.

7.- Mantenimiento de las ofertas: Los proponentes estaran obligados a mantener sus

propuestas durante el plazo que en cada caso se establezca en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, en su defecto, perderan el depésito de garantia.

El plazo de mantenimiento de las propuestas quedara prorrogado de pleno derecho hasta el
momento de la adjudicacion, a menos que los oferentes se retracten por escrito, en
cualquier oportunidad, después del vencimiento de dicho plazo.

8.- Antes de la Adjudicacién de la obra: la Direccién de Administracidn verificara que el

Formulario SR 349 se encuentre vigente, en cuyo caso solicitara fehacientemente a la

empresa la presentacion actualizada del mismo, dentro del plazo de 48 hs.. En caso de no
presentarse se considerara que la empresa retira su oferta, siendo pasible de las
penalidades que correspondan.

9.- El Poder Judicial efectivizara la Adjudicacién mediante Contrato de Obra Publica.

10.- El adjudicatario presentara, al momento de la firma del Contrato para la aprobacién del
Poder Judicial la Garantia del fiel cumplimiento del mismo, cuyo monto no podra ser inferior
al Cinco por ciento (5%) del monto contractual y sera estipulado en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, conforme la naturaleza, monto y complejidad de la obra. Esta
garantia debera reunir las condiciones establecidas en el art. 30 de la Ley X N°4 D.D.J.J. Su
validez deberd extenderse hasta la Recepcién Provisoria de la obra. La Garantia sera
aplicada por el Poder Judicial para cubrir las consecuencias de cualquier incumplimiento
contractual del adjudicatario.

11.- Seran documentos integrantes del contrato que simultdneamente ambas partes
suscribiran:

a).- El presente Pliego;

b).- El Pliego de bases y Condiciones Particulares:

C).- Los planos y Planillas del Concurso;
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d).- Las Especificaciones Técnicas;

e).- Las aclaraciones, normas € instrucciones complementarias de los documentos del
Concurso que la Reparticion hubiere hecho conocer por escrito a los interesados antes de la
fecha de apertura,

f).- El Presupuesto Oficial de la obra;

g).- La oferta;

h).- El acto de Adjudicacion.

12.- Firmado el contrato, el Adjudicatario debera presentar a la Direccién de Arquitectura

Judicial en el plazo de Quince (15) dias y con caracter previo a la firma del Acta de
Comienzo de obra, por su cuenta y cargo, Pélizas de las siguientes coberturas de seguros a
satisfaccion del Poder Judicial de la Provincia de Misiones, acompafiando los respectivos
comprobantes de pagos.

12.1.- Seguro de Responsabilidad Civil a Terceros: el monto de la cobertura sera estipulado
en el Pliego de Bases y Condiciones Particualres, por evento y sin limitacién alguna en
cuanto al nimero de accidentes anuales.

12.2. - Constancia de cobertura actualizada del personal emitida por la Aseguradora de
Riesgos de Trabajo (ART).

12.3.- Seguro de accidentes a la inspeccion de obra, por la suma a determinarse en el
Pliego de Condiciones Particulares.

12.4.- Otras coberturas de seguros que se soliciten en el Pliego de Condiciones Particulares.
12.5.- Todos los seguros tendran vigencia hasta la Recepcién Provisoria de las obras
contratadas.

12.6.- Sera responsabilidad del adjudicatario, el control del ingreso al sector de obra por
parte de terceros no vinculados al Poder Judicial, a quienes deberd solicitar una autorizacién
escrita de la inspeccién y presentar un seguro de accidentes personales, la cobertura sera
como minimo de Pesos Doscientos Treinta Mil (3 230.000) o monto superior a determinar en
el respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares. En el caso de trabajo simultaneo
de empresas, la inspeccion determinara por orden de servicio que empresa sera
responsable del control.

12.7.- El contratista debera exhibir los comprobantes de pago de las pdlizas de seguros
contratadas a su cargo, cada vez que se lo requiera el Poder Judicial.
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13.- El adjudicatario presentara el Plan de trabajo contemplado en el art. 31 de la Ley X N° 4
D.D.J.J. (antes Ley 83 de Obras Publicas) y su reglamentacién vigente, en el plazo que se
fije en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. La aprobacion del plan por la
Reparticién no libera al contratista de su responsabilidad directa con respecto a la correcta
terminacién de la obra en el plazo estipulado.

El contratista podra en el transcurso de los trabajos introducir modificaciones al plan, con la
conformidad de la Reparticion y a condicion de que se ajuste al plazo pactado.

14.- El plazo para el cumplimiento del Contrato correra a partir de la fecha del Acta de inicio
de obra o de la del acta de replanteo, segun fuere el caso.

15.- Cuando el contratista se exceda en el plazo fijado para la ejecucion de la obra, se le
podra otorgar una prérroga, siempre que demuestre que la demora se ha producido por
causas justificadas a juicio de la Reparticiéon contratante, o ante su pedido expreso en el
plazo y condiciones establecidas en el art. 40 de la Ley de Obras Publicas. Transcurrido
dicho plazo no se tomaran en consideracién.

16.- El Contrato de la obra es intransferible y su cesién o subcontratacién se encuentra
prohibida, salvo expresa y previa autorizacion del Poder Judicial que justifique su
otorgamiento. En caso de autorizarse, la nueva empresa adjudicataria debera cumplir
idénticos requisitos que la anterior.

17.- El Poder Judicial podré disponer la rescision del Contrato al darse las siguientes
causales, cuya enumeracion no es taxativa:

17.1.- Incumplimiento de Ilas obligaciones contractuales y habiendo sido intimado
fehacientemente el adjudicatario por el Poder Judicial persistiera en su incumplimiento y no
hubiere iniciado las medidas tendientes a revertirlo .

17.2.- Fraude, Dolo y/o Culpa que lesionen los derechos o intereses del Poder Judicial
directa o indirectamente.

17.3.- Demora en la iniciacién.

17.4.- Retardo en la ejecucion.

17.5.- Transferencia/Cesion total o parcial del contrato y subcontratos no autorizados.

17.6.- Abandono o interrupciones de la obra por Tres (3) 0 mas periodos superiores a dos
(2) dias habiles cada uno, o por el término de una semana como minimo.

17.7.- Incumplimiento del adjudicatario de las obligaciones impositivas, laborales y
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previsionales, establecidas para la contratacion.

17.8.- Quiebra del adjudicatario.

17.9.- Incapacidad o Muerte del adjudicatario.

18.- El incumplimiento de las obligaciones contractuales por el contratista dara lugar a
penalidades de pleno derecho, que operaran automaticamente sin necesidad de
interpelacion judicial o extrajudicial y seran las siguientes:

18.1.- Por el sdlo hecho de ser retirada la propuesta durante el plazo de mantenimiento de Ia
oferta o por negarse al adjudicatario a suscribir el contrato, ocasionara la péerdida de la
garantia de mantenimiento de oferta, la que sera efectivizada por el Poder Judicial, ademas
de otras penalidades incluidas en la ley y/o Pliegos.

18.2.- La mora en la finalizaciéon de los trabajos, cuya multa sera del Uno por ciento (1%) del
monto total reajustado por cada item por cada dia de mora, hasta un maximo de Quince (15)
dias corridos, cumplido el mismo el Poder Judicial podra rescindir el contrato.

18.3.- Por incumplimiento total o parcial del contrato, el contratista perdera una proporcion o
la totalidad de la garantia de cumplimiento y la ejecucion del contrato se hara por un tercero,
siendo a cargo del primitivo adjudicatario la diferencia de precio que pudiere resultar. Si el
nuevo precio fuere menor la diferencia quedara a favor del Poder Judicial, ademas de las
sanciones que pudieran corresponder. El contratista respondera por las pérdidas, dafios y
perjuicios que resultaren del incumplimiento total o parcial del contrato.

19.- El pago de las obras se realizard mediante certificaciones parciales realizadas
mensualmente o cuando la Reparticion considere conveniente o necesario para el caso de
plazos menores a Treinta (30) dias. Al monto de cada certificado se le retendra el Seis por
ciento (6%) en concepto de garantia de obra, segun lo estipulado por el art. 45 de la Ley X
N° 4 D.D.J.J. (antes Ley 83 de Obras Publicas).

19.1.- Previo al pago del certificado el contratista adjudicado presentara los Formularios SR-
322 y SR-355 de la Direccion General de Rentas de la Provincia actualizados, los
comprobantes de pago de los seguros respectivos y del cumplimiento de sus obligaciones
patronales vigentes a la fecha, y ademas a) la Némina completa del Personal a su cargo y
sus modificaciones, si las hubiere. b) Copia del comprobante del pago de aportes y
contribuciones con relacién al salario del personal. ¢) Copia de los recibos de haberes.

19.2.- Para el pago del Certificado final, ademas de lo enunciado en el inciso anterior,
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debera presentar el Formulario SR-349, si el anterior se encontrare vencido.

20.- La recepcion provisoria de la obra se realizara con la plena vigencia de los arts.
52,53,54y55delaley XN°4 D.D.J.J.

21.- El contratista es responsable de la correcta interpretacién de los planos para la
realizacion de la obra y respondera de los defectos que puedan producirse durante la
ejecucion y conservacién de la misma.

22.- La recepcion definitiva se realizara de acuerdo a lo estipulado en los arts. 56 y 57 de la
Ley de Obras Publicas de la Provincia.

23.- Durante el plazo de garantia que se establezca en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, el contratista sera responsable de la conservacién de las obras y de las
reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o
ejecucion deficiente de los trabajos.

24.- Toda la informacion requerida en el Pliego por el Poder Judicial de la Provincia de

Misiones, presentada por el adjudicatario tendra el caracter de declaracion Jurada.-
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OBJETO DEL CONTRATO

La direccién de Arquitectura Judicial del Poder Judicial de la Provincia de Misiones, llama a
“CONCURSO DE PRECIOS” para contratar la ejecucion de la Obra: “CAMBIO DE ACOMETIDA
ELECTRICA EDIFICIO STJ”, Ubicada en: CALLE LA RIOJA 470 en Ia Localidad de: POSADAS,
Provincia de MISIONES conforme a la Documentacion del Proyecto del presente Pliego.

ARTICULO 1. CATEGORIA DE LA OBRA
El objeto del presente Concurso de Precios es la Ejecucion de Obras de Arquitectura, de Primera
Categoria.

ARTICULO 2. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONCUSO DE PRECIOS
Los Documentos que integran el llamado a concurso de precios, y seran parte del Contrato que se
celebre, dando fe en caso de controversia son los siguientes:

1. Memoria Descriptiva.

2, Pliego de Bases y Condiciones Generales para Concurso de Precios.

3. Pliego de Condiciones Particulares.

4. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

5 Presupuesto Oficial.

6. Modelo de Propuesta.

7 Ley Provincial de Obras Publicas X N° 4 (ex Ley N° 83) y su Reglamentacion.

8. Las aclaraciones o instrucciones complementarias de la Documentacion que la DAJ hubiere
hecho llegar a los interesados, a solicitud de éstos o por propia iniciativa.

Q. Planos Oficiales.

10. Las Ofertas aceptadas, con los demas elementos ilustrativos y/o aclaratorios que la

complementan.

ARTICULO 3. FORMA DE CONTRATACION
La Obra se contratara por el sistema de AJUSTE ALZADO.

ARTICULO 4. PRESUPUESTO OFICIAL
El Presupuesto Oficial de la Obra confeccionado al mes de JUNIO de 2014 asciende a la suma de
PESOS CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($149.250,00). Incluyendo

Gastos Generales, Impuestos y Beneficios.
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ARTICULO 5. CONSULTAS Y ACLARACIONES A LAS BASES

Los Proponentes deberan tener en cuenta que para cualquier consulta, aclaracién, o modificacion a
las condiciones del Pliegos de la presente Obra, deberan estar registrados en Mesa de Entradas y
Salidas de la Direccién de Arquitectura Judicial, con DIEZ (10) dias de anticipacién a la fecha de la

apertura del concurso de precios.

ARTICULO 6. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A TERCEROS

Segun lo solicitado en el punto 12.1 del Pliego de Condiciones Generales la empresa debera
presentar un SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL a terceros por un monto de $200.000,00
(PESOS DOSCIENTOS MIL), por evento y sin limitacién alguna en cuanto al numero de accidentes

anuales.

ARTICULO 7. SEGURO CONTRA INCENDIO, DESTRUCCION PARCIAL O TOTAL DE
EDIFICIOS, INSTALACIONES Y EQUIPOS

Segun lo solicitado en el punto 12.4 del Pliego de Condiciones Generales la empresa debera
presentar un SEGURO CONTRA INCENDIO, DESTRUCCION PARCIAL O TOTAL DE EDIFICIOS,
INSTALACIONES Y EQUIPOS por un monto de $ 500.000,00 (Pesos Quinientos Mil), por evento y

sin limitacién alguna en cuanto al numero de accidentes anuales.

ARTICULO 8. SEGURO DE ACCIDENTES A LA INSPECCION DE OBRA

Segun lo solicitado en el punto 12.3 del Pliego de Condiciones Generales la empresa debera
presentar un SEGURO DE ACCIDENTES A LA INSPECCION DE OBRA por un monto de $
50.000,00 (PESOS CINCUENTA MIL), por evento y sin limitacién alguna en cuanto al numero de
accidentes anuales y para dos Inspectores de Obra, a designar por la Direcciéon de Arquitectura
Judicial.

ARTICULO 9. PRESENTACION DEL CONCURSO DE PRECIOS.

Lugar y Hora: Las Ofertas deberan ser presentadas en la Mesa de Entradas de la Direccion de
Administracién del Poder Judicial de la Provincia de Misiones, sito en calle Rivadavia N° 2041 (ex417)
de la Ciudad de Posadas, hasta las hs ( Hs) del dia ( )
del mes de del afio 2014.
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ARTICULO 10. PLAZOS

1. De Ejecucién: TREINTA (30) dias corridos a partir de la fecha del Acta de Inicio de Obra.

2. De Garantia: CIENTO OCHENTA (180) dias corridos a partir de la Fecha del Acta de
Recepcién Provisoria.

3. De mantenimiento de Oferta: SESENTA (60) dias corridos a partir de la fecha de Apertura de

las Propuestas.

ARTICULO 11.  INICIO DE OBRA.

La empresa adjudicataria debera presentar a la inspeccion, previo al inicio de obra, el listado del
personal y la documentacién pertinente que demuestre que el mismo y la obra se encuentran
asegurados de acuerdo a lo previsto en el Pliego de Condiciones Generales.

Debera presentar también el proyecto ejecutivo, calculos de estructuras, plan de trabajo, y todo otro
documento necesario para la construccién de la citada obra.

La empresa proveera de los medios de comunicacion usuales (libros de Comunicaciones y Ordenes
de Servicios) previo al comienzo de los trabajos. En su primera comunicacién a la inspeccién, la
empresa indicara nombre y apellido del representante técnico y de la persona responsable en obra
que podra recibir las Ordenes de Servicios.

ARTICULO 12. REPRESENTANTE TECNICO

El Representante Técnico de la Contratista debe satisfacer las siguientes condiciones: poseer Titulo
de INGENIERO ELECTROMECANICO / INGENIERO ELECTRICISTA, constancia de estar
Matriculado con anterioridad a la presentacién de la Oferta en el Colegio de Arquitectos o en el
Consejo profesional de Arquitectura e Ingenieria, segun corresponda, ambos de la Provincia de
Misiones. Asimismo cumplira con el requerimiento de no registrar inhabilitacién y de estar actualizado
con el pago de la Matricula, certificada por el Organismo al que pertenece.

ARTICULO 13. REPRESENTANTE PERMANENTE EN OBRA DEL CONTRATISTA

El Representante Permanente en Obra debera satisfacer las siguientes condiciones: Poseer, como
minimo, Titulo de TECNICO MECANICO / ELECTRICISTA.
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ARTICULO 14. PROGRAMA DE SEGURIDAD LABORAL.

Las empresas deberan presentar, luego de adjudicada la obra, Programa de Seguridad Laboral, el
cual estara aprobado por la A.R.T. de su contratacién y que contara como minimo con un registro de
las actividades y medidas de control de riesgos, determinando para cada caso los equipos, elementos
de proteccién personal y procedimientos de trabajo que correspondan, estableciendo un programa de
capacitacion. Esto serd confeccionado por un profesional habilitado en Higiene y Seguridad en el

trabajo.

ARTICULO 15.  PLAN DE TRABAJO

La empresa deber4 confeccionar el plan de trabajo en el cual expondra los criterios con que prevea
efectuar las tareas, y puntos relativos a los diversos aspectos de ésta, pautas de procedimiento,
secuencias y pasos a seguir. Dando una idea lo méas abarcadora posible del encuadre general para la
obra a ser encarada.

ARTICULO 16.  CONFECCION DE LOS COMPUTOS, CERTIFICADOS DE OBRA.

Los documentos necesarios para la obtencion de los Certificados de obra, deberan ser
confeccionados por el CONTRATISTA con mediciones que seran verificadas mensualmente por la
Inspeccién de Obra, como asi mismo las planillas o documentos que la AUTORIDAD COMPETENTE
crea conveniente para un mejor ordenamiento y/o control técnico - contable de la Obra. La
REPARTICION certificara el avance verificando el cumplimiento del Plan de Trabajos, Desembolsos y
Certificaciones.

ARTICULO 17. PLANOS CONFORME A OBRA.

La empresa adjudicataria debera presentar, previo a la recepcion provisoria de la obra, un juego
completo de planos conforme a obra, incluyendo cualquier modificacién que hubiera surgido.
Incluyendo los planos de instalaciones. Se presentaran dos (2) copias en papel y una en soporte
magnético (VectorWorks o Autocad).

ARTICULO 18. RECONOCIMIENTO DE PLAZOS POR DIAS DE LLUVIAS.

Queda establecido que el Plan de Trabajos se realizara sobre la base de considerar unicamente
veinte (20) dias laborables durante el mes calendario.
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Los dias de lluvias a considerar seran de 5 ml en mas y la informacion pertinente ser4 certificada por
la Inspeccion de la Obra en base a informes fehacientes de Entes u Organismos que lleven el control
pluviométrico.

Sila lluvia o los dias con exceso de humedad o extraordinarios se producen los domingos, sabados a
la tarde o feriados e insumen hasta siete (7) dias habiles en el mes, no seran reconocidos para la
ampliacién del plazo de terminacién de la obra. Se reconoceran Unicamente los dias habiles que
excedan los siete (7) dias por mes, durante los cuales el CONTRATISTA no pudo trabajar por causa
de las lluvias, humedad o extraordinarios.

Al finalizar el plazo contractual original, se sumaran los dias antes citados y se hara un nuevo balance
del plazo de obra.

ARTICULO 19. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES.

Las empresas deberan presentar, conjuntamente con la Oferta, la experiencia en obras similares.
Toda la informacién debe estar respaldada por fotocopias de los certificados o actas de recepcion
definitiva de las obras indicadas, emitidas por las entidades que las contrataron. Se acepta como
experiencia valida la obtenida hasta cinco (5) afios antes.

Se puede considerar obras similares a aquellas que tengan los mismos items significativos,
entendiéndose por items significativos aquellos que por sus costos totales tengan una incidencia
superior al diez por ciento (10%) del costo total de |a obra.

ARTICULO 20.  CERTIFICACION EMSA.

Las empresas deberan estar certificadas por Electricidad de Misiones S.A. (EMSA)

7
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INTRODUCCION

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares refleja las necesidades minimas
a cotizar. Los oferentes podran presentar junto a la oferta basica, alternativas técnicas que
consideren pertinentes con el objeto de optimizar el Proyecto, siempre y cuando no impliquen
modificaciones al mismo. La DAJ podra solicitar las modificaciones que considere
convenientes a la Propuesta que resulte adjudicada, siempre y cuando no implique mayores
costos, o desmedro de los niveles de calidad requeridos y respetando las normas vigentes y
entes competentes.

Las obras se ejecutaran por métodos constructivos tradicionales, fijandose en este Pliego
Particular de Especificaciones Técnicas los niveles minimos de terminacién. Se ejecutaran los
rubros e items que se detallan, sin perjuicio de la obligacién del Contratista de ejecutar todos
aquellos que pese a no estar taxativamente enunciados resulten necesarios para la correcta

ejecucion de los trabajos.

CONSIDERACIONES GENERALES

En la provision y montaje de cada una de las partes que componen el proyecto se debera respetar:
las especificaciones de este pliego particular, las indicaciones de las fabricas proveedoras de los
materiales y elementos; las normas vigentes de uso corriente (Municipales, organismos, etc.) y
aquellas especiales que indique en particular el pliego. La propuesta debe contemplar todos los
elementos que aunque no estén indicados en este listado sean necesarios para la ejecucion de la
obra, conforme a su fin y a la jerarquia de la funcién.

PROYECTO EJECUTIVO

La Empresa Adjudicataria debera completar toda la documentaciéon necesaria para realizar la obra,
hasta los minimos detalles. Esta documentacion debera estar aprobada por la Direccion de Obra y/o
la Inspeccién antes de avanzar en ningln trabajo, excepto los comprendidos en los rubros trabajos
preparatorios y excavaciones. La Direccion de la obra y/o Inspeccion de la Obra podra solicitar la
ampliacién de la informacion que a su juicio no fue satisfecha adecuadamente. La documentacion
sera realizada por la Empresa Adjudicataria, bajo la supervision de la DAJ, que definira sobre todas
las cuestiones del proyecto. En este item se debe presupuestar los honorarios y gastos de la
elaboracién de toda la documentacién prevista en el detalle y la que sea necesaria realizar para la
adecuada ejecucion de la obra conforme a los criterios que fue concebida y a sus fines especificos.
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PLANOS CONFORME A OBRA

Sera obligaciéon por parte de la empresa adjudicataria la confeccién de los planos conforme a obra
(documentacion grafica, memoria de calculo y detalles constructivos). Se entregara a la Inspeccién de
Obra, previo al tltimo Certificado de Obra, un a copia en papel t una en formato electrénico (Autocad

o Vector Works).

OBJETO DE LA OBRA:

Remodelacién de la fachada del edificio para su puesta en valor conservacién y presentacién como

patrimonio histérico de la ciudad.

DESCRIPCION GENERAL:

La obra consistira en la remocién de todos los materiales equipos e instalaciones eléctricas
correspondientes a las funciones de acometida eléctrica al edificio, tableros de medicién, gabinetes
de elementos de mando y proteccién, cableados, soportes, etc. que se encuentren colocados
exteriormente o empotrados, que manifiesten su presencia hacia el frente del edificio, alterando la

continuidad de las superficies o sus terminaciones superficiales y molduras.

Cambiar la ubicacién fisica de la acometida mencionada con todos los elementos necesarios al frente
del edificio ubicado sobre la calle Rivadavia 2037.

Construir las instalaciones necesarias para vincular la nueva acometida con el tablero general del
edificio, cuya ubicacion se describe en los planos que forman parte del presente pliego de
especificaciones técnicas.

Para permitir el traslado de la acometida que actualmente alimenta al edificio en cuestién, se debera

ejecutar una obra de red eléctrica que permita mantener la alimentacion del fluido al edificio, desde la
misma red de distribucion de la cual depende actualmente. Para ello, forma parte del presente pliego,

el proyecto N° 19208 de EMSA, en el cual se especifican las obras a ejecutarse con el fin especifico.

CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRESENTE PLIEGO
El presente pliego de condiciones particulares y técnicas consta de dos partes a saber:
. OBRA EXTERNA

El proyecto de EMSA N° 19208, el cual representa el total de la obra a ejecutarse en las lineas
eléctricas de distribucién urbana hasta el tablero de medicién
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. OBRA INTERNA.

Las descripciones y caracteristicas que se detallan a continuacién, que en general comprenden
todas las obras internas de los edificios sobre los que se instalara la nueva linea de energia.

Ambas partes del pliego deben ser respetadas y cumplidas, quedando a cargo de la Empresa
adjudicada, el pago de derechos de proyecto e inspeccién incluido en el presupuesto de EMSA, toda
la documentacién técnica y otros requisitos que requiera EMSA para la aprobacion definitiva de la

obra y la puesta en servicio de las nuevas instalaciones con caracteristicas “llave en mano”.
1 RUBRO 1 - TRABAJOS PRELIMINARES

Previo al inicio de los trabajos la Empresa Contratista debera presentar ante esta Direccion el
Proyecto Definitivo a construir. Debera presentar una Memoria Técnica de todos los trabajos a
realizar y los planos tipo y de detalles de toda la obra avalada por el Representante Técnico de la
misma.

1.1 REPLANTEO DE OBRA

Los ejes de replanteo y los referentes de nivelacion, seran materializados mediante elementos
adecuados que aseguren su absoluta indeformabilidad, convenientemente protegidos y sefalizados
en forma indeleble y permanente hasta la finalizacién de las obras. Sera responsabilidad del
Contratista proteger dichos puntos de referencia y otros que él debera establecer para determinar
clara y exactamente los emplazamientos del predio y de las obras. El Contratista debera verificar la
correcta ubicacion de los puntos de referencia antes mencionados no teniendo derecho a reclamo
alguno por los errores que se produzcan en la posicién de los mismos. La Contratista debera verificar
en obra los niveles determinados en los planos y la Inspeccién los ratificara o rectificara, durante la

construccion.

2 OBRA EXTERNA / DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR FUERA DE
LA LINEA MUNICIPAL DE LOS EDIFICIOS:

2.1 PROYECTO DE EMSA N°19208 (VER ANEXO 1)

22 FRENTE DEL EDIFICIO POR CALLE LA RIOJA:

Consistira en desvincular la acometida existente, removiendo el poste y la caja tipo “1” con sus
componentes y protecciones resolviendo la continuidad de las lineas eléctricas de distribucién del

servicio intervenidas.
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Retirar los cables expuestos que ingresan al cafio de proteccion mecanica de la acometida.

Retirar todos los elementos interiores de ambos gabinetes existentes; el seccionador general ubicado
en el gabinete pequefio y todos los equipos y conexiones del interior del gabinete de medicién activo
- reactivo.

Remover los conductores eléctricos que vinculan el seccionador general con el tablero seccional de
distribucion general del edificio “TS1”, los cuales se conducen por cafieria empotrada en la medianera

Qeste.

2.3 FRENTE POR CALLE RIVADAVIA 2037 TRABAJOS EN VEREDA:!

Remover el poste de madera existente con caja tipo “1" y sustituirlo por poste de H° A°® y trasladar los
soportes y caja tipo “1" al nuevo poste segun indica el proyecto de EMSA.

Instalar la Caja Tipo “1" retirada del poste de calle Rioja en el nuevo poste de H® A°, con las
consideraciones previstas en el proyecto de EMSA.

Vincular la linea eléctrica de suministro de energia al edificio, a la caja tipo “1", bajo las
consideraciones especificadas por EMSA.

Colocar un nuevo gabinete de medicién semi directa de baja tension de 880 mm x 650 mm x 222 mm,
con todos sus implementos previstos para soporte, aislacion, conexiones, medicion, etc, tal como se

especifica en el proyecto de EMSA.

Para ello, la Empresa debera ejecutar una obra de albafilerfa consistente en remover la puerta
marcada en el plano que forma parte del presente pliego y en su lugar levantar una pared de
mamposteria de ladrillos para soporte del gabinete de medicién, gabinete para tablero general y
canalizacién vertical para que permita la salida de la linea eléctrica a construir, por la pared a
construir y parte de la existente hasta superar la altura del techo y permitiendo la salida sobre la
cubierta de techo mediante una pipeta a la salida de los cables, de modo que impida el ingreso de

agua.

La pared de mamposteria a construir debera ofrecer continuidad respecto a las paredes laterales, en
espesores, textura y color, por lo que si se requiere el repintado de toda la superficie de la pared
intervenida, sera tomada en cuenta en el presupuesto.

Vincular la caja tipo “1" instalada para la nueva acometida, con el nuevo gabinete de medicion, a
través de un conductor del tipo subterraneo, con proteccibn mecanica en todo el trayecto de
accesibilidad por parte de los transelntes, mediante cafio de H® G° desde los 3 m respecto del nivel
de la vereda y enterrado bajo piso en el trayecto de la vereda, con un cafio camisa de proteccion
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mecanica del tipo P.V.C. con 70% de seccién libre respecto a la seccion total del conductor, hasta el
nivel de la pared, donde nuevamente ascendera hasta el gabinete de medicién con proteccién
mecanica del tipo cafio de H° G°. En el trayecto bajo vereda, el cafio de P.V.C. serd debidamente
cubierto por proteccion mecanica del tipo losetas 0 medias cafas de hormigén. Se tendra en cuenta
en la colocacion del cafio bajo el piso de vereda, que el mismo cuente con pendiente y sistema de
desagote para evitar la acumulacién de agua en su interior.

3 OBRA INTERNA

3.1 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR DENTRO DE LOS EDIFICIOS:

El trabajo consistira en la construccién de una nueva linea eléctrica que vincule el nuevo tablero de
medicién colocado en el frente del edificio de calle Rivadavia, con el tablero principal “TP” ubicado en
el interior del local actualmente ocupado por las oficinas de “Compras y Licitaciones” y de alli los
conductores eléctricos alcanzaran a salir por sobre la cubierta de techo de dicha oficina a través de la
canalizacion construida, para luego vincular el tablero seccional “TS1” de planta baja del edificio con
frente a calle La Rioja, segun la indicacién que se marcan en los correspondientes planos.

3.2  TABLERO PRINCIPAL DE PLANTA BAJA. “TP"

Se proveera e instalara un tablero de proteccién general de la linea eléctrica nueva, el cual estara
ubicado en el interior de la oficina actualmente ocupada por las oficinas de “Compras y Licitaciones *,
contigua al tablero de médicibn. el cual consistira en un gabinete metdlico con tapa que en su interior
contara con un seccionador principal del tipo NH tamafio “1"0 similar con fusibles de proteccion
calibrados para la capacidad de la linea eléctrica a construir. Este seccionador permitira realizar el
corte efectivo y visible de la nueva linea eléctrica de alimentacion al tablero seccional “TS 1”de Planta
Baja existente.

3.3  TABLERO SECCIONAL DE PLANTA BAJA EXISTENTE. “TS 1"

Dicho tablero sera ordenado y mejorado interiormente, para volver a ponerlo en servicio, con las

siguientes consideraciones:

« Cada uno de los circuitos que ascienden a los diferentes pisos, contaran con posibilidad de
seccionamiento y proteccion eléctrica en el tablero a intervenir.

. Se mantendran las protecciones eléctricas de cada uno de los circuitos existentes.
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@ Se colocara contratapa calada al tablero existente que evite el acceso a las conexiones con

riesgos a las personas que puedan operar el tablero.

34 CONSTRUCCION DE LA LINEA ELECTRICA NUEVA AL TABLERO SECCIONAL
“TS1" DE PLANTA BAJA EXISTENTE.

Se construira una linea eléctrica que vincule el tablero principal “TP” ubicado préximo al gabinete de
medicién, en la oficina sobre calle Rivadavia, con el tablero seccional de planta baja ubicado en el

local marcado en el plano, como “TS 1"

Dicha linea eléctrica serd de caracteristicas trifasicas con la capacidad para transportar toda la
potencia necesaria para el funcionamiento de las tres plantas del edificio con acceso por calle La
Rioja (80 KW), a la distancia correspondiente al recorrido marcado en el plano. El conductor eléctrico
a utilizar para el transporte de energia podra ser del tipo preensamblado de seccion minima de
aluminio de 3 x 50 mm2 + 1 x 50 mm2, que en su recorrido al aire libre sera sujeto con los sistemas
de soporte normalizados y en el sector interior ira cubierto por una moldura de chapa de cinc fijada a

la mamposteria en todo el recorrido.

Este conductor podréa ser sustituido por uno del tipo subterraneo de seccién equivalente, que en ese
caso toda la longitud apoyara sobre bandeja portacable de chapa con los soportes y accesorios

necesarios para el caso.

Los conductores accederan al tablero seccional “TS1" desde el patio interno, para lo cual ingresara al
edificio a la altura de la puerta de acceso al patio y se conducira fijado a las paredes por el recorrido
que resulte mas facil de resolver, hasta acceder al tablero mencionado, previéndose que por razones
de espacio y resistencia mecanica de los conductores, deba proveerse e instalarse un nuevo gabinete
metélico con tapa; para la conexién de los conductores de aluminio a una bornera protegida por el
gabinete y a partir de ella, se debera realizar la conexién al tablero seccional “TS1" mediante cables

de cobre de seccién equivalente.
4 CONSIDERACIONES PARA LA RECEPCION DE LA OBRA

La Empresa adjudicada debera ejecutar toda la obra sin alterar significativamente el funcionamiento
del edificio, debiendo preverse dia, hora y tiempo que se requiera para la migracién hacia el nuevo

sistema. Preferentemente un fin de semana.
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5 RUBRO 17 - VARIOS

5.1  LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRAS

La limpieza se hara permanentemente, en forma de mantener la obra limpia y transitable y toda vez
que lo exija la Inspeccién. La precedente aclaracién vale no solo para las areas construidas: la
Contratista deberd mantener, durante todo el transcurso de la obra, las 4reas circundantes en
perfecto estado. Durante la construccién estara vedado tirar escombros y residuos desde lo alto.

El Contratista mantendra en todo momento a la obra libre de sobrantes, desechos, desperdicios y
basura y en condicion limpia y ordenada. Quitar4 los sobrantes, desechos, desperdicios y basura de
zanjas, cafierias, camaras, entretechos y cualquier espacio cerrado antes de cerrar o tapar dichos
espacios. Se barreran y aspiraran las areas interiores anteg de comenzar los trabajos de terminacion
y se continuara con dicha limpieza de manera de eliminar el polvo. El Contratista retirara de la obra
todos los sobrantes, desechos, desperdicios y basura periédicamente (como minimo semanalmente)
colocandolos en volquetes. Ningin sobrante, desecho, desperdicio y/o basura, podra estar fuera del
predio de las obras ni alrededor de los volquetes.

Una vez terminada la obra de acuerdo con el Contrato y antes de la Recepcion Provisional, el
Contratista estara obligado a ejecutar ademas de la limpieza periodica, otra de caracter general y
completa, debiendo quedar la misma en perfectas condiciones de higiene y mantenimiento. La obra
sera entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos.
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CONCURSO DE PRECIOS

ANEXO 1
(Proyecto EMSA N° 19208)
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ELECTRICIDAD DE MISIONES S.A
SEDE CENTRAL: LA RIOJA 2051 C.P. 3300 - TE: 0376-4423000 FAX: 0376-4431260

Tipo de Obra: ALIMENTACION SUBTERRANEA Y CAJA DE DERIVACION EN BAJA TENSION

TITULAR DIRECCION DE ARQUTECTURA DEL SoLICIT:ROLANDO PAREDES EXPTE N°
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
DoMICILIO:RIVADAVIA 2037 : NoTA N° 0 C/Viv.: 0
TELEFONO: 154.762.015 CLIEN N°© TeEN (V): 380
LOCALIDAD: Posadas . PLANO N° CATEG: 4
PROYECTO N2 |9208
N{CODIGO DENOMINACION ESTRUCTURA UN  CAN __C/MAT  C/EJEC SUBT _

A) EJECUCION DE TRABAJOS, PROTECCIONES MECANICAS. HORMIGON,
EXCAVACIONES, PODAS DE ARBOLES O LIMPIEZA DE TRAZAS, TRANSPORTE:

113100 Roturay colocacion de vereda, (Provision de materiales por el soligitante). M2 10,00 ... 900 0 1.201,90 1.201,90
2| 3602 Exca»acwn, en to&,a dura, M3 400 000 269816 . 269816
3 32260 Tran.sponc y Seguro para 1raslado de: Celda de Media Tcnszon lransforlrmdor de dlsmbu(:ion. GL 1,00 000 g GZO,SQ _ . 8.620,50

4| 4401 Hormigon para fundacion. L Co.M3 400 396976 178640 = 5.756,16
B) ESTRUCTURAS PARA LINEAS DE BUA TENSION.
0) DESNUDOS:
5. 2801 Movimiento de poste de madera, retiro. U 500 o000 157980 1.579,80
1) PREEN&L‘JBL‘IDOS DEB.T.
6| 4004 Soporte Terminal H°A® con tensor (7,50/R1500/P), (STCT). U 300 8421 36 378963 12.210,99
7| . 4010 Soporte Suspension HA® (8/R400/P) c/Bloqueo de neutro, (SSCEN).” U 200 333390 130026 4.83416
8| 4101" Suspension con Bloqueo de Neutro para madera (SCBN). ULCTTe0 T 5730 s 83,09
9| 4103 Suspension con Bloqueo de Neutfo_pp.r_a _H"A" (SC_:B_N)_ - u _T 00 ) 645 .82 290,64 936,46
10| 4113 Terminal sin tensor para Poste de ‘Madera (TST). U 1,00 12643 56,89 18332
11 4115 T rminal smtcnsorpamCo]umna duH“a“(TST) ) S o u 1,00 o 182 50_ _ 82,13 o 264, 63
12| 4118 Terminal con Tensor para Columna de H'A® (TCT). e U 00 T 226200 101,79 32799
C) CONE\IONE& Y DERIVACIONES.
I PREENSAMBLADOS DE B.T.
13| 4226 Conexion en Derivacion Trifisica, con conector a dientes estanco. U 00 209,76 o _]_0_4,8_8 - 31464
14] 15162 Tcmmlalm.ompresml pr:.als]ado Al/Cu, secc = 25mm2 (ppreens_ambl:;d_c) Fase (naran]a}._ 8] 1.00 029,18 13,13 o 42,31
15 _1_5_166_ Terminal a compresion preaislado AlfCu secc = 95mn-12 . (p/preensamblado) Fzm (gris). U 300 104,43 46,98 151,41
D) PROTECCIONES EN BAJA TENSION PARA S.E.T.
FUSIBLES:
16| 4232 Fusible NH, In: 200Amp., (lee: 80kA minimo), ‘Tamano 111, Marca: Siemens, AEG, U 3,00 _ 273,60 82,08 355.68
. Semikron, Reproel.
E) CONDUCTORES.
1) PREENSAMBLADOS DEB.T.
17| 11770 Conductor Preensamblado, (BT) AL 3x1x95+1x50mm2. S M 180,00 1313280 394020  17.073,00
N) MATERIALES INDIVIDUALES PARA LINEAS DE MEDIA y BAJA TENSION.
1) PREENSAMBILADOS DE B.T.
18] 14577 PKR 10 Morsa de retension, para L.A. Preensambladas de BT. _ o - U 100 80,03 36,01 - 116,04
19[ 14680 PKS 10 Morsa do suspension o/bloqued demeuro. T T U 1002295 1033 3328
Q) COSTO DE REPARACIONES.
+
28], 2300 Hore Hombrsy (hoestlomomeml ) . oovvnnnnnn oo HE 00 000 68230 68230
Sub Total (a este precio se debe agregar IVA) 30 816 02 26.649.80 57.465,82
Proyecto e Inspeceion (3%) ... .....ovvn.... 924,48 799,49 1.723,97
TOTALGENERAL  (8):.vevuvvirnnnnnnn.. 31.740,50 27.449,29 59.189,79

| Total Materiales y Mano de Obra SIN IVA [$]: 59.189,79

NOTA: EL PRESENTE PRESUPUESTO ANULA AL N°®19.091 -
PRESUPUESTO CONDICIONADO A RESOLUC ION (EMSA) N*129/05 (VALIDO 90 DIAS).- _~

ELECTRICIDAD U MISIONES SOCIEDAD ANGRIMA
E.M.S.A. =

actvauzsco 32 AGH 2038

NARDO GUCCIONE
RENTE TECNICO

ADJUNTO
vP - E-M.S.A
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Conduclor sublerraneo de cobre de 3x70+50mm2 XLPE CAT 2 anboriy BT
(CONSULTAR DETALLE DE ELECTRODUCTO aric0s 1~~~ J@_\q
SUBTERRANEO). 4 o T
— 1-Seccionador APR de 630A (3U) con fusibles de 150Ainstalados ‘. SET
en poste HPA® con alsiador epaxi y bama de cobre para vincular el {
PARA MEDICION UNICA: (Instalado en hugar de ive accesolas 5 | | ]
24hnras), ! ! | a_.
2-Cabinete de medicién semidirecta en baja tension 880mmx  __ | | 1
650mm x 222mm. (1u) ver plano EMSA.- @— & | P
~Transformador de intensidad 150 /5, Clase 0,5, 15VA. (3u) ‘ | |
-Barra de cobre 10mm x 50mm (L=140mm) si los Tl son de | ,..-.,_,.._‘...,.! :
barra pasame y L=1220mm si ios Tl son de pio ventana. i } ~COHECTAREN
-Sopoite chnico de fesina epox tipo ami para interior. Didmetro ;' | BASE DISPONIBLE | N6, FEDTR RACIO ARES
50mm, akura 50mm, RWA/S, HF, D % (Bu) [ ' lgua.-;éa NT Tecmio
S, A,
3-Tablero principal del usuario ubicado hasta 2m de la medicion A frer 5 apzve - EM
segtn AEA 90364-7-771 P m
—
ELECTRICIDAD DE MISIONES S.A.  [Sm o sossnsco s
' OFICINA TECNICA - SUBGERENCIA TECNICA a cargo del contratisia.
i - - e obra.
[ Fecha | Fima |Proyecto: Linea subterranea de baja tension. ~Garantia ds obra de un ko ego de
Proyecto | 28/08/2013 [ing. W. Smichoekif(traslado de acometida e incremento de potencia) | g presente reempiaza a Poto.19091]
Dibujo | 28/08/2013 _|ing. W. Smichoski ity |ar; PODER JUDICIAL
Reviso | 28/08/2013 {ing.F. H. Arcs :
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1_|TRABAJOS PRELIMINARES $ 1.500,00
1.1 |Replanteo Obra. | GL | 1,00 | $1.50000] § 1.500,00
2 |OBRA EXTERNA $ 26.000,00
Comprente todos los trabajos descriptos en lasl | ’ |
2.2 Especificaciones Tecnicas GL 1,00 $ 26.000,00| $% 26.000,00
3 |OBRA INTERNA $ 70.000,00
Comprente todos los trabajos descriptos en ias[ l [ |
31 Especificaciones Tecnicas GL 1,00 $ 70.000,00| % 70.000,00
4 |VARIOS $ 2.000,00
4,1 [Limpieza periddica y final de obra. | 6L [ 100 [ $200000] §2.000,00
TOTAL GRAL. DE OBRA R LB 5 99.500,00
GASTOS GENERALES Y BENEFICIOS (20%) $19.900,00
IMPUESTOS (25%) i N S L $.29.850,00
TOTAL DE OBRA bt : . ; $ 149.250,00
El Presupuesto Oficial de la Obra confeccionado al mes de AGOSTO de 2014 asciende a la suma de PESOS CIENTO CUARENTA
Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($149.250,00). Incluyendo Gastos Generales, Impuestos y Beneficios.
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LLAMADO A CONCURSO N°...........

OIBRA oo svmmmsmmmmmsmays s s sn s E o s s S CE 5o R e U S A i P

APERTURA:  Lugar: Fecha: Hora:

Posadas;............. OB s T S e

LB IV i o e s i e s A A3 P T S TS SR RS VA i
Domiciliada en la Ciudad de POSADAS, calle ..........cccooiiiiiiiiiiiiiii e N avmas ;
compenetrada de la documentacién correspondiente a la Obra del titulo que se Concursa — segun lo
establece el Articulo 13° de la Ley X4 (ex Ley 83) de Obras Publicas, teniendo en cuenta el objeto y el
significado de la misma y considerando que la Forma de Contratacién sera por el sistema de Ajuste
alzado — segun lo especifica el Articulo 3° del Pliego Particular de Condiciones-, propone realizarla
CON UN oo sens por ciento (....... %) de AUMENTO / DISMINUCION (*) sobre el Presupuesto
Oficial de la Direccién de Arquitectura Judicial.

La presente Propuesta es valida y sera mantenida por sesenta (60) dias a
partir de la fecha.

Firma del Representante Técnico Firma del Oferente

Aclaracién de Firma Aclaracién de Firma

(*) Tachar lo que no corresponda.-
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